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RAPORT KLASYFIKACYJNY 0976.3/11/ROSNP

w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny,
dla masy asfaltowo-katczukowej FireSmart Renowator

dla

WEASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO
ICOPAL S.A.
ul. Laska 169/197
98-220 Zdunska Wola

1. Nr umowy: 0976/11/ROSNP
2. Przedmiot Stare przekrycie dachowe zabezpieczone dyspersyjng masg asfaltowo-kalczukowa FireSmart
P Renowator.
klasyfikacji:

Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:

- podkiad z plyt widrowych, zbudowany z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i o
gestosci 680 kg/m? z prostymi krawegdziami ciéle potaczonych tak, e szczeliny nie
przekraczajg 0,5 mm,

- termoizolacja styropian EPS 100 o grubosci do 300 mm, gestosci 20 kg/im?, klasy co
najmnigj E wg PN- EN 13501-1,samogasnacy,

- papa asfaltowa (stara ),

- warstwa lepiku asfaltowego naniesionego na gorgco,

- papa asfaltowa (stara ),

- FireSmart Renowator, ( masa do konserwacji i renowacji pokry¢ dachowych z pap
asfaltowych } przy zuzyciu 2,0 kg/m?, produkcji ICOPAL S.A.

Klasyﬁkaqa dotyczy takze:
kazdego drewnianego i drewnopochadnego podkiadu o grubosci minimum 16 mm i ze
szczelinami nie przekraczajgcymi 0,5 mm oraz kazdego niepalnego ciggtego podkladu o
grubosci co najmnigj 10 mm, { klasy A1 lub A2),

- niepalnej welny mineralngj ( klasy A1 lub A2 ),

- dachdw o nachyleniu potaci do 20°.

3. Klasyfikacja Dach z przekryciem o budowie okreslonej w pkt. 2, klasyfikuje sie jako Broor ( 1)
ogniowa: { wg PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5+A1:2010) oraz nierozprzestrzeniajacy

) ognia (wg Instrukcji [TB 401/2004).
4. Podstawa PN-ENV 1187:2004 Metody badan odpornosci dachow na ogien zewnetrzny cz.1.
Klasyfikacji: PN-EN 13501-5; 2010. Klasyfikacja ogniowa wyrchow budowlanych i elementow

budowlanych — Czesé 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddzialywania
ognia zewnetrznego na dachy.
Raporty z badan nr LP-868/11.5-33/07, nr 73/04/E-3/1)env | 73/04/E-3/1) eny,

5. Termin waznoSci: 15-02-2012
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